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Dzial Laboratorium Badania Wody i Sciekéw
Rabczyn, 63-440 Raszkéw tel. 62 7387765, fax 62 7387761 e-mail laboratorium@wodkan.com.pl
Laboratorium Badania Wody 63-400 Ostréw Wielkopolski ul. Wodociagi Miejskie dz. nr 22 obreb 22.
tel. 62 7387748, fax 62 7359051
Sprawozdanie z badan nr: 19/09/16/1052/W
Nazwa i adres zleceniodawcy: Nr zlecenia: 19/09/16/W
WODKAN S.A. Data pobrania: 12.09.2016
Wydziat Produkcji i Uzdatniania Wody Nr protokotu poboru: 19/09/16/W
63-400 Ostréw Wielkopolski
Wodociagi Miejskie dz. nr. 22 obreb 22 Data dostarczenia: 12.09.2016
Prébki pobrano i dostarczono prrez: Zleceniobiorcg Rodzaj prébki: woda do spozycia
Stan probki w chwili przyjecia do laboratorium: bez zastrzezen
Identyfikacja metody poboru probek: PN-EN ISO 19458:2007 (A) , PN-1SO 5667-5:2003 (A)
Miejsce poboru: Stacja Uzdatniania Wody Nr kodowy prébki: 1052/W
Punkt poboru: pompownia - woda uzdatniona Data rozpoczecia badafi: 12.09.2016
Godzina poboru: 10:05 Data zakohczenia badafi: 15.09.2016
Osoba pobierajaca: Robert Bugaj certyfikat WSSE w Poznaniu z dnia 19.04.2012
Wyniki badarn fizykochemicznych
Lp. Nazwa oznaczenia Jeglr;;):;ka :::::::ﬁ Wynik pRU :g(t:l; Metoda badania
1 [Barwa Al men Pt 52 PB-01, wydanie 6 2 dnia 17.10.2013
2 Metnosé Al NTU 1 0,48 () PB-02, wydani¢ 5 z dnia 20.09.2010
3 JpH A 6,59,5 | 7.4/20,9°CY (*) PN-EN 150 10523:2012
4 [Przewodnodé elektryczna whadciway25  |A| pS/om 2500 | 767/20.9°C% (") PN-EN 27888:1999
5 |Smak akeept. akcept. (*) PN-EN 1622:2006
6 [Zapach akcept. akcept. () PN-EN1622:2006
7 awartos¢ 2claza A pei 200 33 {*) | PB-12, wydani¢ 6 z dnia 17.10.2013 (test Merck Nr 1.14761}
8 [Lawartod¢ manganu A pg/l 50 <20 () | PB-39, wydanie 2 z dnia 04.04.2014 (test Merck Nr 1.01846)
9 Zawarto§é jonu amonowego Al mgl 0,50 0,05 {*) | PB-09_ wydanie 7 z dnia 14.03.2016 (test Merck Nr 1.14752)
10 Zawarto$¢ azotanéw Al mgl 50 5,12 [0 PB-38, wydanic 1 z dnia 22.02.2013"
11 [Zawartosé azotynow Al mgil 0,50 <0,010 (*) | PB-10, wydanic 6 z dnia 17,10.2013 (test Merck Nr 1.14776)
12 Zawartosc chloru wolnego mg/l 0.3 <0,1 %) PB-30, wydanie 1 z dnia 10.12.2010
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Sprawozdanie z badan nr: 19/09/16/1052/W

Wyniki badan bakteriologicznych

Jednostka Wartosé . ] Status -
miary dopuszez, Wynik|U| | etody Metoda badania

1 [Obecnosc 1 liczba kolonii bakterii grupy coli A | jtk/100ml 0 0 R (=) | PN-EN IS0 9308-1:2014-12
2 [Obecnosé i liczba kolonii Escherichia coli A | jtk/100ml 0 1 {*) | PN-EN ISQ 9308-1:2014-12
3 [Obecnost i liczba kolonii enterokokéw katlowych A |jik/100 mi 0 0 {*) | PN-EN ISO 7899-2:2004
4 [Ogolna liczba kolonii na agarze odzywezym w 22°C po 72h Al jtk/t ml | bez nieprawidlowych zmian 4 (*) PN-EN 180 6222:2004
2} - temperatura probki w trakeie oznaczenia
3) - korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury; przy wyniku podano temperaturg probki w trakeie oznaczenia (zgodnie z ISO 7888)
5) - na podstawic normy wycofanej bez zastapienia spelniajacej wymagania zal Nr 10 Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dn. 13 listopada 20151, (Dz.U. z 20151, poz. 1989)
Data sporzgdzenia sprawozdania 19.09.2016
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Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonanL metodami akredytowanymi i/lub nieakredytowanymi

A - Metoda akredytowana zamieszezona w zakresie akredytacji nr AB 998 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacii.

(%) - Badania oznaczone tym znakiem sq zatwierdzone przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora w Ostrowie Wielkopolskim decyzjq
ON.HK.420.4.13.4.2016 z dnia 22,03.2016r.

R - Metoda referencyjna dia badas baktericlogicznych wody do spozycia w odnicsieniv do Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi z dn. 13 listopada 201 5¢. (Dz.U. z 2015¢. poz. 1989).

- Warlodci dopuszczalne zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie jakodei wody przeznaczonej do spozyeia przez ludzi z dn. 13 listopada 2015r. (Dz.U. 2015 .
poz. 1989)

U - Niepewnosci pomiaréw badaf podawane sa dia metod akredytowanych na 2yczenie klienta, w przypadku wystapienia wynikdw badan na poziomie

wartoci granicznych, przy wynikach przekraczajacych wartofci graniczne i uwzgledniaja niepewno$é zwigzang z poborem prébki. Podane wartogci niepewnodci

stanowia niepewnodci rozszerzone przy poziomie ufnofci ok. 95% i wspdlezynniku rozszerzenia k =2

- Znak "<" - wynik ponizej granicy oznaczenia ilo§ciowego metody.

- dia wyniku "0"; "<" i ">" laboratorium nie podaje niepewnosci.

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanej probki. Sprawozdanie z badaf bez pisemnej zgody Laboratorium, nie moze byé kopiowane we fragmentach. Reklamacje
mozna skladaé pisemnie w ciagu 30 dni od daty otrzymania wyniku.
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