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Dzial Laboratorium Badania Wody i Sciekow
Rabczyn, 63-440 Raszkdow tel. 62 7387765, fax 62 7387761 e-mail laboratorium@wodkan.com.pl
Laboratorium Badania Wody 63-400 Ostréw Wielkopolski ul. Wodociagi Miejskie dz. nr 22 obrgb 22.
tel. 62 7387748, fax 62 7359051

Sprawozdanie z badan nr: 78/08/16/H181/W

Nazwa i adres zleceniodawcy: Nr zlecenia: 78/08/16/W
WODKAN S.A. Wydzial Eksploatacji Sieci Wodociagowej. Data pobrania: 30.08.2016
63-400 Ostrow Wielkopolski Nr protokolu poboru: 78/08/16/W
Partyzancka 27 Data dostarczenia: 30.08.2016

Probki pobrano i dostarczono przez: Zleceniobiorcg Rodzaj probki: woda do spozycia, UN

Stan probki w chwili przyjecia do laboratorium: bez zastrzezen
Identyfikacja metody poboru prébek: PN-EN [SO 19458:2007 pkt 4.4.1, 4.4.2 (A)

Miejsce poboru: Ostréw Wielkopolski ul. Batorego 2 Nr kodowy prébki: H181/W
Punkt poboru: Szkola Podstawowa nr 11, pigtro 1l - zdréj wodny Data rozpoczecia badaifi: 30.08.2016
Godzina poboru: 10:15 Data zakohczenia badan: 31.08.2016

Osoba pobierajgca: Tomasz Jenczak certyfikat WSSE w Poznaniu z dnia 21.02.2008
Temperatura w termotorbie podczas przyjecia probek do laboratorium: min. 2,8°C; max. 5,6°C - badania bakteriologiczne.

Wyniki badan bakteriologicznych

Lp. Nazwa oznaczenia Jedr!ostka Wartadt Wynik |U Status Metoda badania
miary dopuszcz. metody
1 JObecnose | liczba kolonii baktenii grupy cali A | j/100mI 0 0 R (v) PN-EN 150 9308-1:2014-12
2 [Obecno$é i liczba kolonii Escherichia coli A tk/100m] 0 0 R (%) PN-EN [SO 9308-1:2014-12
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Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami akredytowanymi i/lub nieakredytowanymi
A - Metoda akredytowana zamieszczona w zakresie akredvtacii nr AB 998 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.
{*) - Badania oznaczone tym znakiem s zalwierdzone przez Panstwowego Powiatowego Inspektora w Ostrowie Wielkopolskim decyzjg
ON.HK.420.4.13.4.2016 z dnia 22.03.2016r.
R - Metoda referencyjna dla badan bakteriologicznych wody do spozycia w odniesieniu do Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi z dn. 13 listopada 2015r. (Dz.U, z 2013r, poz. 1989).
- Warto$ci dopuszczalne zgodnic z Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dn. 13 listopada 2015r. (Dz.U. 2015 .
oz, 1989)
U E’l\hc:l:mwnusk:l pomiaréw badaf podawane sg dla metod akrcdytowanych na Zyczcmc klienta, w przypadku wystapienia wynikdw badan na poziomie
wartosci granicznych, przy wynikach przekraczaiaeych wartodei graniczne i UWZg]le’lld_]a_ mepewnoéé zwiazang z poborem probki. Podane wartodci
niepewnosci stanowia niepewnodci rozszerzone przy poziomic ufnogei ok. 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2
- Znak "<" - wynik ponizej granicy oznaczenia ilociowego metody,
- dla wynikn "0"; "<" i ">" laboratorium nie podaje niepewnosci.
UN - woda uzdatniona niedezynfekowana.

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanej probki. Sprawozdanie z badaf bez pisemnej zgody Laboratorium, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Reklamacje
mozna sktada¢ pisemnic w ciggu 30 dni od daty otrzymania wyniku.
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