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 O Ś W I A D C Z E N I E  
 

 
  Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. Nr 2016r. poz.290) oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy:  
„ Wymiana rurociągu wodociągowego wraz z budową, przebudową i przełączeniem 

istniejących przyłączy wodociągowych 
w ul. Sosnowej i Wrzosowej w Ostrowie Wielkopolskim”  

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  
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Projekt zagospodarowania terenu 
Wymiana rurociągu wodociągowego wraz z budową, przebudową i przełączeniem  

istniejących przyłączy wodociągowych 
w ul. Sosnowej i Wrzosowej w Ostrowie Wielkopolskim 

 
1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego 

więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia, a w razie 
potrzeby kolejność realizacji obiektów 
Opracowanie niniejsze obejmuje zabudowę terenu w postaci obiektów infrastruktury 
technicznej, stanowiącej wymianę rurociągu wodociągowego w Ostrowie 
Wielkopolskim w rejonie ul. Sosnowej i Wrzosowej. 

 
2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych 

zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego 
użytkowania 

Inwestycja zlokalizowana zostanie w obrębie działek o nr ewidencyjnych: 2/3 
obręb: 0145- Ostrów Wielkopolski, dz. nr: 1,12 obręb: 0147- Ostrów Wielkopolski  
Jednostka ewidencyjna: 301701_1:Miasto Ostrów Wielkopolski, dz. nr: 285 obręb: 
0007- Janków Przygodzki Jednostka ewidencyjna: 301705_2:Gmina Przygodzice. 
Teren objęty opracowaniem stanowi pas dróg gminnych  oraz zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną wzdłuż drogi. Droga miejska posiada nawierzchnię 
bitumiczną, jednostronnie chodnik z kostki brukowej oraz zjazdy do posesji z kostki 
brukowej. W pasie drogowym występuje uzbrojenie podziemne terenu w postaci 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, telekomunikacyjnej i 
elektroenergetycznej 

 
3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia 

budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym 
określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia 
terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie 
terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej 
projektu zagospodarowania działki lub terenu 

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje wymianę sieci wodociągowej na  
rury PEHD100 PN10 DN160mm o długości 404,7, PEHD100 PN10 DN125mm o 
długości 164,7 PEHD100 PN10 DN110mm o długości 79,3. 
Planowane roboty prowadzone będą w wykopach wąskoprzestrzennych 
zabezpieczanych szalunkami.  
Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia się 
następująco:  
rurociąg wodociągowy PEHDφ160mm     mb   404,7 
rurociąg wodociągowy PEHDφ125mm     mb   164,7 
rurociąg wodociągowy PEHDφ110mm     mb   79,3 

 
4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki 

budowlanej lub terenu,  
Nie dotyczy. 
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5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt 
budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

Inwestycja nie powoduje ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich 
zgodnie z ich faktycznym wykorzystaniem.  

Nie projektuje się wycinki drzew ani krzewów.  
Teren na którym planowana jest inwestycja nie jest objęty ochroną konserwatora 
zabytków oraz przyrody, nie podlega ochronie Natura 2000.  
Wszelkie znaleziska posiadające znamiona zabytku odnalezione przy pracach 
ziemnych w trakcie budowy należy bezzwłocznie zgłosić WUKZ. 
 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 
Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie terenów górniczych. 
 

7. Informacje o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów i ich 
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Inwestycja  
nie będzie oddziaływała negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków roślin i zwierząt objętych ochronną.  

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.   

Ewentualne zagrożenia dla środowiska wystąpić mogą okresowo w fazie 
realizacji robót i związane będą z pracą sprzętu ciężkiego. Nastąpi wówczas wzrost 
emisji do środowiska w postaci pyłów powstających w wyniku prowadzonych prac 
ziemnych, spalin z urządzeń drogowych oraz hałasu związanego z pracą sprzętu 
budowlanego. Jednak działania te nie wprowadzą znaczący zmian w środowisku, 
negatywne oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały o ograniczony 
przestrzennie zasięg. 

 
8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 

skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych 
  Projektowana budowa rurociągu wodociągowego nie jest obiektem o 
skomplikowanych warunkach lokalizacji. W projekcie przyjęto i zastosowano proste 
(nieskomplikowane) rozwiązania techniczne o powszechnie znanych i stosowanych 
rozwiązaniach w budownictwie. 

 
9. W przypadku budynków – powierzchnia zabudowy, o której mowa w pkt 4, 

określana zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej 
określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 
wymienionej w załączniku do rozporządzenia 
Nie dotyczy. Inwestycja liniowa. 
 

10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
 Obszar oddziaływania projektowanej sieci wodociągowej z określony na 

podstawie art. 28, ust. 2 ustawy Prawo Budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Dz. 
U. 2016 nr 0 poz. 290)oraz Wymagań Technicznych Cobrti Instal. Zeszyt 3. Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych zawierasię w granicach 
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działek nr 1,12, 2/3 i 285 stanowiących pas drogowy w zakresie sieci wodociągowej. 
Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna z warunkami technicznymi 
gestora sieci wodociągowej. Stanowi uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza 
ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich oraz nie narusza interesu osób 
trzecich.  

 
 

Opracował:     
     

   inż. Jarosław Grzelak 
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Opis techniczny 
do projektu budowlano – wykonawczego 

Wymiana rurociągu wodociągowego wraz z budową, przebudową i przełączeniem  
istniejących przyłączy wodociągowych 

w ul. Sosnowej i Wrzosowej w Ostrowie Wielkopolskim 
 
 

1. Podstawa  opracowania 
Podstawą opracowania projektu jest umowa nr TTI/31/2016, pomiędzy 

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wlkp. a 
Zakładem Projektowo-Usługowym Inżynierii Środowiska PRIMEKO w Kaliszu. 

 
2. Zakres i cel projektu 
 Zakres projektu obejmuje wymianę rurociągu wodociągowego w Ostrowie 
Wielkopolskim w ul. Sosnowej i Wrzosowej na odcinku od ulicy Sosnowej do ul. 
Mierzejowej, działek o nr ewidencyjnych: 2/3 obręb: 0145- Ostrów Wielkopolski, dz. 
nr: 1,12 obręb: 0147- Ostrów Wielkopolski  Jednostka ewidencyjna: 301701_1:Miasto 
Ostrów Wielkopolski, dz. nr: 285 obręb: 0007- Janków Przygodzki Jednostka 
ewidencyjna: 301705_2:Gmina Przygodzice, stanowiących pas drogowy drogi 
Gminnej w zakresie sieci wodociągowej.  
  Zadaniem projektu jest ustalenie trasy rurociągu sieci wodociągowej. 

 
3. Materiały wyj ściowe 
- umowa-zlecenie 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali  1:500 
- warunki techniczne WODKAN S.A. 
- uzgodnienia z właścicielami gruntów 
- uzgodnienia z użytkownikami urządzeń podziemnych 
- normy i przepisy branżowe 
- wizja lokalna w terenie 

 
4. Ogólna charakterystyka obiektu i stan istniejący 

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje wymianę sieci wodociągowej z rur 
PEHD100 PN10 DN160mm o długości 404,7,  PEHD100 PN10 DN125mm o długości 
164,7 PEHD100 PN10 DN110mm o długości 79,3. 
  Teren, na którym realizowana będzie wymiana sieci stanowi pas drogowy drogi 
miejskiej. 
  W zakresie projektowanego odcinka sieci w pasie drogowym występuje 
uzbrojenie podziemnego terenu w postaci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, sieci gazowej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej. 
  Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia 
przedstawia się następująco:  
rurociąg wodociągowy PEHDφ160mm     mb   404,7 
rurociąg wodociągowy PEHDφ125mm     mb   164,7 
rurociąg wodociągowy PEHDφ110mm     mb   79,3 
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5. Warunki gruntowo-wodne 
  Dla projektowanej sieci wodociągowej ustalone warunki gruntowo-wodne 
wskazują na występowanie na terenie objętym projektem, wierzchniej warstwy 
gruntów złożonych z nasypów niekontrolowanych zbudowanych z piasków 
próchnicznych i żużli oraz gleby o łącznej miąższości 0,60 – 1,30 m. Poniżej zalegają 
grunty rodzime obejmujące zasadniczo średnio zagęszczone wilgotne i nawodnione 
piaski drobne i średnie miejscami zaglinione domieszką żwiru. Ponadto występują 
pyły piaszczyste i pyły przewarstwione glinami pylastymi. Grunty te podścielone są 
plastycznymi glinami piaszczystymi. Dla badanych gruntów, wg Rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w 
sprawie geotechnicznych warunków posada wiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 
2012r. poz. 463) przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną. 

 Warunki wodne ustalono na podstawie wyżej wymienionych badań, które 
wskazują, występowanie swobodnego i miejscami lekko napiętego lustra wody.  
Ustabilizowany poziom wód gruntowych występuje na głębokości poniżej 2 m ppt. 

 
6. Opis projektowanych rozwiązań 

 6.1.Rurociąg wodociągowy 
  Projekt przewiduje wymianę istniejącej sieci wodociągowej. Zaprojektowana sieć 
wodociągowa umożliwia przesyłanie wody na cele bytowo-socjalne. 
  Nowo projektowaną sieć wodociągową należy wykonać wg PN-EN 12201-
1÷5:2004, z rur i kształtek ciśnieniowych PEHD100 PN10 od DN160 do DN110 o 
połączeniach zgrzewanych, uzbrojoną w armaturę żeliwną zgodną z normą dotyczącą 
armatury wodociągowej PN-EN 1074-1÷5:2002. Połączenia rur dokonać poprzez 
zgrzewanie doczołowe a w przypadku kształtek dla połączeń z armaturą, za pomocą 
muf elektrooporowych.  
Przewody wodociągowe należy układać, na wyprofilowanym i odwodnionym 
podłożu, zabezpieczonym w trakcie robót, przed zalewaniem poprzez wody opadowe. 
Prace montażowe rurociągów należy prowadzić pomiędzy kolejnymi punktami 
węzłowymi, wyposażonymi w zasuwy odcinające. Ułożone rurociągi należy 
zastabilizować przez wykonanie obsypki na wysokość 15cm ponad wierzch rury z 
zachowaniem dostępu  do złączy montażowych oraz zabezpieczyć przed ewentualnym 
wypłynięciem.    
Dla uniknięcia przemarzania wodociągu, dla przyjętej I strefy przemarzania, 
głębokość przykrycia przewodów powinna wynosić min.1,2m. Stąd projektowane 
rurociągi sieci przewidziano posadowić na głębokości 1,5m ppt. Rurociąg oznakować 
taśmą ostrzegawczo – lokalizacyjną ułożoną w odległości 30cm nad rurociągiem oraz 
ułożyć drut miedziany trwale połączony z wyprowadzeniami uzbrojenia sieci w 
postaci zasuw i hydrantów. 
Trasę sieci wodociągowej oraz jej uzbrojenie oznakować przy pomocy tabliczek 
informacyjnych umieszczonych w miejscach trwałych i widocznych.  
Po wykonaniu węzłowych odcinków sieci należy dokonać odbioru na otwartym 
wykopie, zgodnie z normą PN-B-10725:1997, przeprowadzić próbę ciśnienia 
szczelności rurociągów, a następnie zdezynfekować i wypłukać przed przekazaniem 
do użytkowania. 
 
6.2. Uzbrojenie sieci wodociągowej 
Dla połączenia projektowanego odcinka łącznika sieci wodociągowej z zakończeniami 
istniejących sieci wodociągowymi z rur żeliwnych 80mm przewidziano zastosowanie 
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łączników TK90 wraz z redukcją R160/90 i R125/90. Celem zabezpieczenia terenu 
pod kątem ppoż., w węzłach przewidziano zabudowę hydrantów ppoż., podziemnych, 
hp80. Podejście do hydrantu wykonać za pomocą trójnika żeliwnego kołnierzowego i 
wyposażyć w zasuwę odcinającą równoprzelotową kołnierzową z miękkim 
uszczelnieniem klina wykonaną z żeliwa sferoidalnego min GGG40 na ciśnienie 
min.10 (1,0mPa) z zastosowaniem sztywnej obudowy. Wrzeciono zasuwy powinno 
być wykonane ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego (z tego samego co 
korpus) całkowicie pokryty powłoka z gumy EPDM. Hydrant zamontować na kolanie 
stopowym N80. Obudowy zasuw i hydrantu należy wokół umocnić betonem lub 
brukowcem o powierzchni 0,6mx0,6mx0,15m w przypadku zabudowy ww. armatury 
w gruncie. Skrzynki zasuw i hydrantu należy posadowić na płycie nośnej. We 
wszystkich węzłach zastosować kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego min 
GGG40, wg. DIN 30677 z pokryciem antykorozyjnym farbą epoksydową na zewnątrz 
i wewnątrz o grubości min 250µm, skręcane śrubami nierdzewnymi.  
 
7. Wytyczne wykonania robót 
7.1. Roboty ziemne 
W zakresie robót przygotowawczych dla budowy sieci wodociągowej przewidziano 
wykonanie pomiarów związanych z wyniesieniem trasy. W zakres robót pomiarowych 
wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktów osi trasy rurociągu poprzez wyniesienie 
współrzędnych poszczególnych węzłów oraz wyznaczenie punktów wysokościowych 
(reperów roboczych).  
  
Roboty  ziemne  związane  z  budową sieci wodociągowych powinny  być  
prowadzone  zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – 
wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – warunki 
techniczne wykonania” oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
ziemnych.   
  Roboty ziemne projektuje się wykonać mechanicznie koparkami  
podsiębiernymi. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz 
trudnodostępnych odcinkach robót przewidziano roboty ziemne ręczne. Wykopy 
projektuje się wykonać jako pionowe, umocnione, przy pomocy szalunków 
skrzynkowych. Zaleca się aby długość wykopów otwartych nie przekraczała 20-30mb, 
a w miejscach zbliżeń do budynków 5-6mb. Minimalna szerokość wykopów powinna 
być równa średnicy rury i obustronnej odległości pomiędzy ścianką rury a krawędzią 
wykopu równej 25cm, przy czym minimalna szerokość wykopu powinna wynosić 
0,8m.Głębokość wykopów dla rurociągów szczegółowo przedstawiono na profilach 
podłużnych.  
  Zasypkę rurociągów do wysokości 30cm ponad rurę wraz z zagęszczeniem 
wykonać ręcznie, przy użyciu piasku, pozostałość w miarę warunków mechanicznie, z 
zagęszczeniem przy pomocy ubijaków stopowych i zagęszczarek płytowych.  
  Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-
03020 i nie powinien zawierać brył, gruzu czy śmieci.  
Zasypki dokonywać należy warstwami z zagęszczeniem do uzyskania właściwego 
stopnia zagęszczenia (tj. dla wykopów w pasach dróg umocnionych do wartości Is=1,0 
w zakresie do1,2m p.p.t. oraz Is=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.). 
  Całość terenu po robotach ziemnych należy wyplantować, doprowadzając do 
stanu poprzedzającego roboty ziemne.  
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  Na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych wykonawca w 
porozumieniu z inwestorem winien opracować organizację robót, a w przypadku robót 
w pasach drogowych organizację ruchu kołowego, teren robót odpowiednio 
oznakować i zabezpieczyć dostosowując się do wymogów służb drogowych.   
 
7.2.Roboty montażowe 
  Układanie rurociągów wodociągowych należy wykonywać zgodnie z 
założeniami zawartymi w PN-EN 1452-1/5:2000, PN-EN 1610:2002 oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych.  
Przewody wodociągowe należy układać na wyprofilowanym i odwodnionym podłożu, 
na podsypce grubości 10cm, wykonanej z piasku, zabezpieczonym w trakcie robót, 
przed zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace montażowe rurociągów należy 
prowadzić pomiędzy punktami węzłowymi. Ułożone rurociągi należy zastabilizować 
przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokość 30cm ponad wierzch rury. 
Dla zabezpieczenia rurociągu przed wyrywaniem na złączach i w węzłach na wskutek 
parcia wody i uderzeń hydraulicznych, w węzłach montażowych oraz na załamaniach 
trasy należy zastosować stabilizację obsypki cementem z wykonaniem dylatacji z folii 
lub papy.   

 
8.  Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

W zakresie objętym niniejszym opracowaniem występują kolizje poprzeczne 
przewodami infrastruktury doziemnej w postaci sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej oraz kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. 

Istniejącą sieć uzbrojenia terenu należy zlokalizować metodą próbnych 
przekopów, a na czas wykonywania robót montażowych zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. 
  Wszystkie przejścia wykonać zgodnie z lokalizacją jak na planie sytuacyjnym  i 
profilu, o parametrach według uzgodnień branżowych. Przy wykonywaniu robót w 
obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty należy wykonywać 
ręcznie z zachowaniem normowych odległości.  
  W przypadku kolizji poprzecznych na istniejących przewodach 
telekomunikacyjnych i energetycznych należy zamontować na całej szerokości 
wykopu rury ochronne dwudzielne RHDPE.  

 
9. Próba ciśnień  i dezynfekcja rurociągów  

Rurociąg po wykonaniu należy poddać badaniu szczelności przewodu zgodnie z 
normą PN-97/BN-10725. Przeprowadzona próba hydrauliczna powinna gwarantować 
utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, przy wartości ciśnienia 
wynoszącym 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1,0 Mpa. 
Dezynfekcję rurociągu należy przeprowadzić podchlorynem sodu podanym przy 
pomocy chloratora poprzez hydrant. Czas kontaktu chloru z wodą powinien wynosić 
24h , przy dawce q=15gCl2/m

3. Po dezynfekcji rurociąg należy przepłukać wodą o 
prędkości przepływu min. 1m/s przy ilości wody odpowiadającej 8 krotnej pojemności 
przewodu i poddać badaniu pod względem bakteriologicznym.  
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku dokonać przełączenia nowo wykonany odcinek 
wodociągu w istniejącą sieć.  
 
 
 



Wymiana rurociągu wodociągowego wraz z budową, przebudową i przełączeniem  
istniejących przyłączy wodociągowych 

w ul. Sosnowej i Wrzosowej w Ostrowie Wielkopolskim 
 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  
 

10. Uwagi końcowe 
O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić wszystkich użytkowników 

urządzeń podziemnych oraz właścicieli poszczególnych działek na których 
prowadzone będą roboty. Należy dokonać geodezyjnego wytyczenia sieci 
wodociągowej.  
Teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć a po robotach doprowadzić                     
do stanu pierwotnego. Projekt nie przewiduje zamknięcia dróg dla ruchu kołowego i 
pieszego na okres robót. 
Wszystkie wykopy na czas budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
postronnych.  
Należy przestrzegać minimalnych odległości sieci wodociągowej od przewodów 
telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych oraz słupów energetycznych i znaków 
geodezyjnych. 
Montowane materiały muszą posiadać atesty i aprobaty techniczne oraz posiadać 
aktualne atesty higieniczne   
Wszystkie roboty zanikowe muszą zostać  geodezyjnie zainwentaryzowane na 
otwartych wykopach. 
 

           
 

       Opracował: 
 

           inż. Jarosław Grzelak 
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Zestawienie długości sieci wodociągowej 
 

Nr 
węzłów 

 

Rurociągi PEHD100 SDR17  PN10 
φ (mm) 

Rury osłonowe PEHD φ(mm) Metoda 
wykonania 
przejścia 

Uzbrojenie 
sieci 

160 125 110 90 250 225 200 180 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

W1-W2  
W2-W3 
W3-W5 
W4-W5 
W5-W6 
W5-W7 

 
Razem 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
6,3 

143,1 
136,4 
118,9 

 
 
 

404,7 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

164,7 
 
 

164,7 

 
 
 
 
 
 

79,3 
 

79,3 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10,0 
 

10,0 

  
 
 
 
 
 

przecisk 
 

 
hp80 
hp80 
hp80 
hp80 

hp80,z80 
z100 
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Zestawienie parametrów robót 
 

Odcinek 
kolektora 

Długość 
wykopu 

 
 

(mb) 

Średnia 
głębokość 
wykopu 

 
(m) 

Szerokość 
wykopu 

 
 

(m) 

Wykop 
ręczny 

5% 
 

(m3) 

Wykop liniowy                  
w szalunkach 

Wykop liniowy  
skarpowy 

Wykonanie 
podsypki 

grub 10cm 
 

(m2) 

Wymiana 
gruntu z 

dowozem 
 

(m3) 

Cięcie 
nawierzch 

asf 
 

(mb) 

Rozb/odb 
nawierzch. 
podbudowy 

chodnika 
(m2) 

Odbud. rowów,
poboczy 

 
(mb) 

Odwodn. 
wykopu 
igłofiltr. 
 
(szt/godz) 

mech. 
na odkład 

(m3) 

  mech. z                   
transport 

(m3) 

mech. 
 na odkład 

(m3) 

mech. z 
transport. 

(m3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

 
Sieć wodoc. 

W1-W3 
 

W3-W5 
 

W5-W6 
 

W5-W7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

149,4 
 

255,3 
 

164,7 
 

69,3 
 
 
 
 

 
 

1,5 
 

1,5 
 

1,5 
 

1,5 
 
 
 
 

 
 

0,8 
 

0,8 
 

0,8 
 

0,8 
 

 
 

179,28 
 

15,32 
 

9,88 
 

4,16 
 
 
 
 

 
 
 
 

291,04 
 

187,76 
 

79,00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

119,52 
 

204,24 
 

131,76 
 

55,44 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
149,4x1,5 

 
255,3x1,5 

 
164,7x1,5 
 
69,3*1,5 
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Informacja BIOZ 
 
 
 
 
 

 Obiekt: Wymiana rurociągu wodociągowego wraz z 
budową, przebudową i przełączeniem  

  istniejących przyłączy wodociągowych 
 w ul. Sosnowej i Wrzosowej w Ostrowie 
Wielkopolskim 

 
 
 
 
 Inwestor:   WODKAN  
      Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 
      w Ostrowie Wielkopolskim   
      ul. Partyzancka 27 
    63-400 Ostrów Wlkp. 

 
 
 
 
 
 
 

Opracował: 
 
        inż. Jarosław Grzelak 
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Informacja BIOZ 
Wymiana rurociągu wodociągowego wraz z budową, przebudową i przełączeniem  

istniejących przyłączy wodociągowych 
w ul. Sosnowej i Wrzosowej w Ostrowie Wielkopolskim 

 
1.  Podstawa prawna 
  Podstawę prawną opracowania niniejszego planu są wymagania w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy określone w następujących przepisach: 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26 
poz. 313 z 2000r. z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                          
Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003r.) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa               
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)      

 
2.  Ogólne założenia organizacji robót 
  Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor  
dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robót. 
Termin rozpoczęcia prac  - określony protokółem przekazanie terenu budowy  
Termin zakończenia prac - data pozytywnego odbioru końcowego 
Roboty budowlane przewiduje się wykonywać w systemie jednozmianowym. 

 
3.  Zakres robót oraz kolejność realizacji 
Zakres robót obejmuje: 
- wykopy liniowe pod rurociągi wodociągowe o głębokości do 1,50m ppt.  
- montaż rurociągów wodociągowych z rur PEHD 
- zasypka i zagęszczenie wykopów lionowych 

 
4.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Nie występuje. 

 
5.  Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać   
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Nie występują 

 
6. Wskazania przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
W czasie prowadzenia robót budowlanych należy uwzględnić: 
- zagrożenia wynikające z pracy w wykopach ze szczególnym uwzględnieniem  
  zabezpieczeń przed przysypaniem ziemią  
- zagrożenia wynikające z pracy maszyn i środków transportu 
- zagrożenia wynikające z pracy przy bezpośrednim ruchu pojazdów na drodze 
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7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót 
  Przed przystąpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robót 
powinni zostać przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu służby, 
oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczególnych 
pracowników biorących udział w realizacji zadania.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na zaświadczenia lekarskie dopuszczające 
pracowników do prac budowlanych, wyposażenia pracowników w odpowiednie środki 
ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotników ze zwróceniem uwagi na 
przestrzeganie wymogów dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.  
Przeprowadzenie instruktaży odnotowane powinno być w książce bhp znajdującej się 
na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracowników ich własnoręcznym podpisem. 
  
8.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót  
- oznakować roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robót i projektem organizacji 
ruchu na czas budowy 
- nie wymagane jest opracowanie planu BIOZ przez wykonawcę robót. 

 
 
 

               Opracował:  
     

  inż. Jarosław Grzelak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Wymiana rurociągu wodociągowego wraz z budową, przebudową i przełączeniem  
istniejących przyłączy wodociągowych 

w ul. Sosnowej i Wrzosowej w Ostrowie Wielkopolskim 
 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CZĘŚĆ GRAFICZNA  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wymiana rurociągu wodociągowego wraz z budową, przebudową i przełączeniem  
istniejących przyłączy wodociągowych 

w ul. Sosnowej i Wrzosowej w Ostrowie Wielkopolskim 
 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  
 

 
 

Wykaz współrzędnych 
 

NR Położenie X Położenie Y 
NR Położenie X Położenie Y 
W1 5719658,41 6485787,96 
W2 5719656,33 6485793,91 
W2-1 5719651,47 6485828,69 
W2-2 5719646,80 6485875,97 
W2-3 5719642,27 6485929,02 
W3 5719641,61 6485936,27 
W3-1 5719639,90 6485954,98 
W3-2 5719632,55 6486021,87 
W4 5719628,06 6486072,00 
W4-1 5719624,87 6486102,74 
W4-2 5719622,30 6486126,69 
W5 5719616,43 6486190,31 
W5-1 5719612,85 6486227,24 
W5-2 5719608,13 6486279,49 
W5-2 5719611,73 6486241,23 
W5-3 5719605,92 6486305,40 
W5-4 5719605,11 6486313,31 
W5-5 5719680,61 6486195,56 
W6 5719601,23 6486354,22 
W7 5719695,49 6486196,47 

 


