Technologia weztow wodociggowych

1.Istniejacy wodociag Dz110 mmPE
2.Tréjnik T110
3.Mufa elektooporowa Mel 110 PE
4 Mufa elektooporowa przesuwna Mel 110 PE
5.Mufa elektrooporowa Mel 110 PE
6.Tuleja kotnierzowa FSI 110/100

Kotnierz specjalny stalowy F110/100
7.Zasuwa kotnierzowa rownoprzelotowa @100 mm
8.Tuleja kotnierzowa FSI 125/100

Kotnierz specjalny stalowy F125/100
9.Projektowany wodocigg Dz125 mmPE

wezet nr 2
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1. Projektowany wodocigg Dz 125 mm PE
2. Opaska do nawiercania HAKU @125/40
3. Zasuwa @32 mm z gwintem zewnetrznym i ztgczem 1ISO
4. Potgcznie ISO
5. Istniejgce przytacze Dz 40 mm PE

wezet nr 3
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1.Projektowany wodocigg Dz125 mmPE
2.Trojnik redukeyjny TR 125/90
3.Mufa elektrooporowa Me 90
4.Tuleja kotnierzowa FSI 90/80
Kotnierz specjalny F90/80
5.Zasuwa kotnierzowa réwnoprzelotowa @80 mm
6.Luk kotnierzowy 90 ° ze stopkg @80 mm
7.Hydrant podziemny wolnoprzelotowy kotnierzowy
@80 mm h=1,50 m
8.Zaslepka elektrooporowa Cei125
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