WEZEL NR 1

1. istniejgcy wodociqg zeliwo DN150

2. trojnik zeliwny 150/100
3. zasuwa kotnierzowa rownoprzelotowa DN100
4. tuleja kotnierzowa FSI100/110

kotnierz specjalny stalowy F100/125
5. projektowany wodociag PE 110

WEZEL NR 3-18

1. projektowany wodociqg PE110
2. tréjnik trojnik siodtowy z nawiertkq i obejmq
3. zasuwa Kotnierzowa rénoprzelotowa DN32
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4. zlqczka przylqezeniowa stal DN32/PE40
1. projektowane przylqcze wody PE40

WEZEL NR 2,18

1. projektowany wodociqg PE110

2. tréjnik redukeyjny TR110/90

3. mufa elektrooporowa M30

4. tuleja kotnierzowa FSI90/80
kotnierz specjalny stalowy F90/80

5. zasuwa kotnierzowa rownoprzelotowa DN8O

6. tuk kotnierzowy 90st. ze stopkq DN8Omm

7. hydrant podziemny wolnoprzelotowy kotnierzowy
DNBOmm, nr kat. 5060 h=1,5m

WEZEL NR 19

1. istniejgcy wodocigg PCV110
2. fqcznik rurowy elastyczny multi—joint Dz110 PN16
3. kréciec jednokofnierzowy DN100 typu F-KS zeliwny
4. trojnik kotnierzowy T100/100 (montowany w pionie)
5. zasuwa kotnierzowa réwnoprzelotowa DN100
6. tuleja kotnierzowa FSI100/110

kotnierz specjalny stalowy F100/110
. projektowany wodociag PE 110
8. kolano zeliwne DN100 (90st.)
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TECHNOLOGIA WYKONANIA WEZtOW WODOCIAGOWYCH

Skala:

Temat:

REMONT SIECI WODODCIAGOWEY Z PRZYLACZAMI

Adres obiektu:

63-400 Ostrow Wielkopolski ul. Wawrzyniaka

dz. 1, 2/2, 2/6, 5, 6, 9/1, 10/1, 11/1, 13, 14/1 16, 18, 26, obreb 0054

Inwestor: WODKAN PWiK SA Ostrow Wielkopolski ul. Partyzancka 27

Projektant: mgr inz. Gabriela Andraka NR PRZYN. DO IZBY: Podpis:

specj. instalacyjna upr. nr 300 DOS 10 DOS/\S/0037/WW

Sprawdzajqcy magr inz. Wiestaw Wenc NR PRZYN. DO IZBY: Podpis:

specj. instal. — inz. upr. nr UAN.7342-11 2/92 WKP/\S/5468/O'\

UStUGI PROJEKTOWE — GABRIELA ANDRAKA Stadium: Branza: Data: RyS nr:
63—400 Ostrow Wielkopolski ul. Bolka i Lolka 4 PB SANITARNA GRUDZIEN 2017 " 5




